
ZONA 1 ALUMBRADO EN OPTIMAS CONDICIONES

ZONA 2 ALUMBRADO EN CONDICIONES REGULARES

ZONA 3 ALUMBRADO CONECTADO DIRECTO A CFE

ZONA 4 ALUMBRADO EN MUY MAL ESTADO

ZONA 1 SOLO REQUIERE MANTENIMIENTO A FOCOS Y BALASTRAS

ZONA 2 REQUIERE CABLEADO PARA REINTEGRAR LUM A CIRCUITOS 

ZONA 3 ALUMBRADO CONECTADO DIRECTO A CFE

ZONA 4 EL SISTEMA DE ALUMBRADO YA ES INEFICIENTE


